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ALTERDOCHAO

HSETCRA vidh EM TERAA TE AA7E ECUESTRE

EDITAL N°.15/2018

===FRANCISCO ANTONIO MARTINS DOS REIS, Presidente da Camara Municipal de Alter do Ch&0:--------------

===TORNA PUBLICO, os resultados obtidos nas analises de demonstracéo de conformidade com as normas de
qualidade, relativamente ao 1.° Trimestre de 2018, de acordo com o estabelecido no artigo 17.° do Decreto-Lei n.°

306/2007, de 27 de Agosto.

===MAIS TORNA PUBLICO QUE, os resultados encontram-se anexos ao presente Edital, fls.1, e mostram que a
agua distribuida se encontra em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas pelo Decreto-Lei n.°
306/2007, de 27 de Agosto.

===Para constar se passou o presente edital e outros de igual teor que vao ser afixados nos lugares publicos do

costume.

===Pagos do Concelho de Alter do Chéo, 05 de abril de 2018.

O PRESIDENTE DA CAMARA,

yfma/‘!(o /W!Zwb %ﬂé{—wé

-Francisco Anfonid Martins dgls Reis-
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- UOFOUSU
ALTERDOCHAO
HISTORA Vidh EM TERFA DE AATE ECUESTRE
_m CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.2
ALTERDOCH AO NA ZONA DE ABASTECIMENTO" DO CONCELHO DE ALTER DO CHAO NS /2018
conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificacdo da qualidade da dgua da rede| 12 TRIMESTRE 2018

piblica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) (1 DEJANEIRO A

aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 31 DE MARCO)

Val i N.2 Anali PC
25 alores obtidos N Arallses % nélises (PCQA) %
2 . Valor Paramétrico (VP) f . AT
Parametro (unidades) fixad DL 306/2007 superiores | Cumprimento Andlises
Xacono Minimo Maximo VP do VP Agendadas | Realizadas | Realizadas

Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,58 0,83 — --- 3 3 100%
Aluminio (pg/LAl) 200 0 83 0 100% 1 1 100%
Amonio (mg/L NH,) 0,50 0 <0,050 0 100% 1 1 100%
Nimero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alterag&o anormal 0 3 -— — 1 1 100%
Ntmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragéo anormal 0 5 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 0 297 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 0 <5 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 0 7,8 0 100% 1 1 100%
Manganés (pg/L Mn) 50 0 <10 0 100% 1 1 100%
Nitratos” (mg/L NO5) 50 0 1,16 0 100% 1 1 100%
~*-airo a 252C (Factor de diluigdo) 3 0 <1 0 100% i 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluicdo) 3 0 <1 0 100% i 1 100%
Turvac&o (NTU) 4 0 <0,3 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 — 3,8 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano’ (pg/L) 3,0 <0,10 0 100% 1 1 100%

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 <1 0 100% - - -
Tetracloroeteno’(pug/L) s =5 <0,10 £4 = 1 1 100%
Tricloroeteno’(pg/L) 20 = <1,0 — - i 1 100%

NOTA 1: Pontos de amostragem: Lar de Cunheira, Café Coimbra em Changa e Café Snack Bar Avenida.

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (Aguas de Lisboa e Vale do Tejo)

Informacio complem+B29:J31entar:Com base nas andlises efetuadas e nos resultados obtidos conclui-se que a 4gua distribuida cumpre as normas de qualidade
estabelecidas no Decreto-Lei n.2 306/07 de 27 de Agosto.
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